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แปลนระบบเสียง ชั้นที่ 1

SCALE 1:200

EXISTING FCP

หมายเหตุ

1. ระบบ LOUD SPEAKER ที่อยู่ในพื้นที่ปรับปรุงทั้ง SPEAKER ชนิดติดฝ้าเพดานให้ใช้ของเดิมของโครงการ  ส่วน

สวิทช์ควบคุมความดังเสียง ให้เปลี่ยนวัสดุใหม่ โดยให้ผลิตภัณฑ์เดียวกับของเดิมของโครงการ (TOA) 

สาย ให้ใช้สาย VCT 2C 2.5Sqmm. ในท่อเหล็ก EMT ขนาด 3/4" หรือ VTF 2C2.5 sq.mmในท่อเหล็ก EMT ขนาด 1/2"

2.               SOUND RACK ของเดิมของโครงการSR.

SR.

TO EXISTING SOUND
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แปลนระบบCCTV  ชั้นที่ 1

SCALE 1:200

หมายเหตุ

1. ระบบ กล้อง CCTV ที่อยู่ในพื้นที่ปรับปรุงให้ใช้อุปกรณ์เดิม ติดตั้งตำแหน่งเดิม ให้เดินสายสัญญาณใหม่

สาย ให้ใช้สาย RG6. ในท่อเหล็ก EMT ขนาด 1/2 " และสาย Power สำหรับกล้อง ให้ใช้สาย 2-2.5Sqmm.

2. สายสัญญาณ จากกล้องแต่ละจุด ให้ไปรวมที่ชุดคอนโทรลของระบบ CCTV ที่ชั้น 3

SR.

TO EXISTING SOUND
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"IEC 01" (THW),1-2.5 Sqmm. "GRD." IN Ø 1/2" EMT สายสัญญาณ ไม่ให้เดินในท่อเดียวกันกับสาย Power
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แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 5

SCALE 1:150

สัญลักษณ์ รายละเอียด
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EE-16_5 th.RCT

แปลนเต้ารับไฟฟ้าชั้นที่ 5

SCALE 1:150
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