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1. ระบบ FIRE ALRM SYSTEM ,SMOKE DETECTOR ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับของโครงการ

2. สายสัญญาณตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ให้ใช้สาย "THW" ขนาด  2x1.5 Sqmm. เดินในท่อร้อยสาย

1/2" EMT.

3. สายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ใช้สาย "FR" ขนาด  2x2.5 Sqmm. เดินในท่อร้อยสาย 1/2" EMT.
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1. ระบบ LOUD SPEAKER ที่อยู่ในพื้นที่ปรับปรุงทั้ง SPEAKER ชนิดติดฝ้าเพดานให้ใช้ของเดิมของโครงการ  ส่วน

สวิทช์ควบคุมความดังเสียง ให้เปลี่ยนวัสดุใหม่ โดยให้ผลิตภัณฑ์เดียวกับของเดิมของโครงการ (TOA) 

สาย ให้ใช้สาย VCT 2C 2.5Sqmm. ในท่อเหล็ก EMT ขนาด 3/4" หรือ VTF 2C2.5 sq.mmในท่อเหล็ก EMT ขนาด 1/2"

2.               SOUND RACK ของเดิมของโครงการ ที่ชั้น 1SR.

TITLE

ELECTRICAL ENGINEER

STRUCTURAL ENGINEER

ARCHITECT

OWNER

PROJECT

DATEREV.

OF THE DRAWING OR ANY PART THEREOF CAN BE MADE.

MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION

ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE.  

DO NOT SCALE DRAWING   

IS RETAINED BY THE ARCHITECTS WHOSE CONSENT

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING

DRAWN BY

DWG. NO.

DATE

SCALE

JOB NO.

INTERIOR DESIGNER

SANITARY ENGINEER

โครงการออกแบบปรับปรุง ชั้น 1,5

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

DELINE ARCHITECTS 

3/96 Viphawadi-Rangsit 3 

Chatuchak Bangkok 10900 

STAGE

16.01.15

F
I
L
E
:
 
S
:
\
1

3
2

9
-
B

O
I
 
1

F
,
5

F
 
R

e
n
o
v
a
t
i
o
n
\
0

2
_
A

C
A

D
\
D

r
a
w

i
n
g
 
P
a
c
k
a
g
e
\
0

1
_
D

e
s
i
g
n
\
1

4
1

2
2

4
_
E
E
\
E
E
-
1

9
_
 
5

 
t
h
.
S
o
u
n
d
.
d
w

g

1,5/F BOI INTERIOR OFFICE

สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

10.11.14 FOR FINAL REVIEW1

ชั้นที่ 5

EE-19

1329

A3,1:150

CS



21

22 23

24

2
5

E

L2L2L2L2L2L2L2

L2L2L2L2L2L2L2

L2L2L2L2L2L2L2

L2L2

L2

L2L2L2L2

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1
X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L4

X-L1X-L1

X-L1X-L1 X-L1 X-L1 X-L1

X-L5

X-L5

X-L5

X-L1

X-L1 X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L2

X-L2

X-L2

X-L2X-L2

X-L2X-L2

X-L2

L2

SERVER RACK & PRINTER

C1 +3.10

สำนักงาน

C1 +2.90 FFL

ห้องผู้บริหาร 1

C1 +2.90 FFL

ห้องประชุม 2

C2 +3.30 FFL

ห้องประชุม 1

C2 +3.30 FFL

โถงทางเข้า

C1 +2.90 FFL

CORRIDOR

C1 +2.90 FFL

AHU

- -

ห้องน้ำหญิง

- -

ห้องน้ำชาย

- -

ห้องน้ำ

- -

สำนัก JLF TLF

C1 +3.10

ผู้เชี่ยวชาญจีน

C1 +3.10

ห้องประชุม 3

C1 +3.10

ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

C1 +3.10

ห้องประชุม 4

C1 +2.90 FFL

ผู้อำนวยการต่างประเทศ

C1 +3.30 FFL

หัวหน้า ผอ. ส่วน 4

C1 +3.10

หัวหน้า ผอ. ส่วน 3

C1 +3.10

หัวหน้า ผอ. ส่วน 2

C1 +3.10

หัวหน้า ผอ. ส่วน 1

C1 +3.10

COFFEE CORNER

C1 +3.10

SECRETARY AREA

C1 +3.10

สำนักงานกฎหมาย และตรวจสอบ

C3 +2.90 FFL

สำนักงานต่างประเทศ

C3 +2.90 FFL

C1 +3.10

C1 +3.10

C1 +3.10

C1 +3.10

CX +3.10

C1 +3.10

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

L2

L2

L2

X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1X-L1

X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1 X-L1X-L1

X-L1 X-L1

X-L1

X-L1

CCTV

CCTV

CCTV

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1

X-L1 X-L1

COPY

C1 +3.10

C2 +3.10

X-L2

X-L2

X-L2

X-L2

X-L7

X-L7 X-L7

X-L7
X-L7

X-L7X-L7

X-L7

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

TL1

X-L5X-L5

DL1 DL1

DL1 DL1

DL1 DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

DL1

L2 L2 L2 L2

L2

L2

2

EE-20_ 5 th.CCTV

แปลนระบบCCTV ชั้นที่ 5
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หมายเหตุ

1. ระบบ กล้อง CCTV ที่อยู่ในพื้นที่ปรับปรุงให้ใช้อุปกรณ์เดิม ติดตั้งตำแหน่งเดิม ให้เดินสายสัญญาณใหม่

สาย ให้ใช้สาย RG6. ในท่อเหล็ก EMT ขนาด 1/2 " และสาย Power สำหรับกล้อง ให้ใช้สาย 2-2.5Sqmm.

2. สายสัญญาณ จากกล้องแต่ละจุด ให้ไปรวมที่ชุดคอนโทรลของระบบ CCTV ที่ชั้น 3

"IEC 01" (THW),1-2.5 Sqmm. "GRD." IN Ø 1/2" EMT สายสัญญาณ ไม่ให้เดินในท่อเดียวกันกับสาย Power
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